
SCHÉMAS D'INSTALLATION DES DÉTECTEURS DE FUITES

Installation d'un détecteur de fuites dans les e-Chargeurs Trydan monophasés ou triphasés
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Pour réaliser l'installation, le connecteur du détecteur de fuites doit être placé dans le port J1 situé sur la carte de puissance. 
Ensuite, les câbles qui sortent de la carte d'alimentation doivent être acheminés vers le tuyau de charge à l'intérieur de la 
bobine, selon le type d'installation (monophasé ou triphasé). Voir page suivante:
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SCHÉMAS D'INSTALLATION DES DÉTECTEURS DE FUITES

Installation monophasée
Faites passer les fils suivants de la plaque de puissance 
au tuyau: Neutre (bleu) et Phase 1 (marron) à l'intérieur 
de la bobine. Laissez toujours le fil de terre (jaune et 
vert) à l'extérieur.

Installation triphasée
Faites passer les fils suivants de la plaque de puissance au 
tuyau: Neutre (bleu), Phase 1 (marron), Phase 2 (noir) et Phase 
3 (gris) à l'intérieur de la bobine. Départ de laissez toujours le 
fil de terre (jaune et vert) à l'extérieur. 
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